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ПРОЧНОСТЬ, ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ПАНЕЛЕЙ 
ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ КЕРАЛИТОБЕТОНА  
 
Приведены экспериментальные данные и анализ прочности, жесткости, трещино-
стойкости панелей перекрытия и покрытия из кералитобетона на карбонатном песке. 
 
Наведено експериментальні дані та аналіз міцності, жорсткості, тріщиностійкості 
панелей перекриття і покриття з кералітобетону на карбонатному піску. 
 
Experimental data and the analysis of durability, rigidity, crack resistance of panels of 
overlapping and covering from keralitoconcrete on carbonate sand. 
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Опытные панели марки П63.15-8Ат-Vл изготовлены на основе 
типовой серии 1.141-1, вып. 63 пустотных панелей перекрытий из ке-
ралитобетона [1] марки по средней плотности не выше D 1600 и класса 
по прочности на сжатие В12.5 [2]. Габаритные размеры панели 6280 х 
1490 х 2200 мм. 
Расход материалов на 1м³ бетона приведен в табл. 1. 
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Перед испытанием панелей была проведена теоретическая оценка 
их прочности, трещиностойкости и жесткости. Данные для испытаний 
по оценке эксплуатационной пригодности панелей приняты по серии 
1.141-1, вып. 63. 
Исходные данные: 
Кералитобетон В12.5: Rв,ser = 9,5 МПа; Rв =7,5МПа;  
Rвt, ser =1,0 МПа; Rвt = 0,66 МПа; Ев =13,2 ·10³ МПа.                                               
Напрягаемая арматура класса Ат-V: Rsn (Rs,ser) = 785 МПа;  
Rs = 680 МПа; Еs = 19 ·104 МПа.                                                               
Категория трещиностойкости – третья, контрольная ширина рас-
крытия трещин 0,25 мм. 
Нагрузки для расчетов приведены в табл. 2.  




Теоретическую оценку эксплуатационной пригодности изделий 
осуществляли в соответствии со СНиП 2.03.01-84. Геометрические 
характеристики, расчеты прочности, жесткости и трещиностийкости 
приведены в табл. 3-5. 
 
Таблица 2 – Нагрузки для расчетов 
Вид нагрузки 
Величина нагрузки  
в кН/м² 
1. Расчетная q 11,52 / 8,0 
2. Полная нормативная qn 9,71 / 6,25 
3. Нормативная длительно действующая qnl 8,73 / 5,27 
 
Примечания:  
1. В числителе приведены нагрузки с учетом собственного веса, в знаменателе – без 
него. 
2. Полезные нагрузки соответствуют нагрузкам серии 1.141-1, вып. 63. 
3. Нагрузка от собственного веса принята как qnsh = ρ·h = 1600кг/м³·0,22 м = 3,52 кН/м². 
 
Результаты расчета прочности, приведенные в табл. 4 показыва-
ют, что независимо от уровня σsp панели П63.15-8Ат-V отвечают тре-
бованиям прочности. Расчетные значения прочности qpт во всех слу-
чаях превышают проектные значения qpпр на 31,6-33,5%. 
Как видно из табл. 5, с позиции трещиностойкости наиболее бла-
гоприятным значением предварительного напряжения является                   
σsp = 500 МПа. Однако в этом случае необходимо проверить сжимаю-
щие напряжения в бетоне в стадии обжатия σвр, отношение которых к 
передаточной прочности Rвр = 9,5 МПа для легких бетонов В12.5 сле-
дует принимать не более 0,3. То есть напряжения не должны превы-
шать значений в 2,85 МПа. 
Ширину раскрытия трещин не рассчитывали, т.к. при                          
σsp = 50 кН/см² от действия нормативной длительно действующей на-
грузки Мnl трещин в рассматриваемых изделиях нет (условие образо-
вания трещин для конструкций 3-й категории трещиностойкости). 
Расчет прогибов осуществляли согласно п. 1.20 СНиП 2.03.01-84 
на действие длительно действующей нагрузки Мnℓ. Результаты расче-
тов приведены в табл. 5. Из данных расчетов видно, что при                       
σsp = 50 кН/см² панели П63.15-8А-Vл отвечают требованиям проекта 
по жесткости. 
На основании проведенных расчетов можно заключить, что арми-
рование напрягаемой арматурой Ат-V панелей П63.15-8Ат-Vл отвеча-
ет требованиям основного проекта по прочности, жесткости и трещи-
ностойкости. 
При испытании панелей контролировались показатели, необхо-




димые для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости, а имен-
но: значения нагрузок, вызывающих контрольное предельное состоя-
ние, прогибы конструкции, появление и ширину раскрытия трещин, а 
также смещение концов напряженной арматуры [3]. 
 































8∅12Ат-V 14,71 3345 10,67 11,33 138600 12990 22732 
 
3,30 
8,07 24,2 68,11 61,24 
                                                                                                          
























































Таблица 5 – Трещиностойкость, жесткость 
 




















































Нагрузку на панели прикладывали при помощи штучных грузов 
(бетонных блоков) ступенями. Загружение панелей блоками произво-
дилось в направлении опор к средине. После приложения каждой доли 
нагрузки панели выдерживали под этой нагрузкой 30…35 мин. 
Определение прочности и деформативности бетона на сжатие ко-
нтрольных образцов – кубов и призм проводили в возрасте 28-33 сут. 
одновременно с испытаниями панелей. Контроль прочности образцов 
проводили в соответствии с ГОСТ 10180.   
Средняя кубиковая прочность составила R = 16,3 МПа; призмен-
ная прочность Rв = 13,2 МПа, Ев = 13630 МПа, ρ = 1570 кг/м³.           
Как видно из табл. 6, 7 плиты перекрытий отвечают установлен-
ным требованиям по прочности, трещиностойкости и деформативно-
сти [4]. 






Прогибы, мм Деформации 
Показания 
прогибомера 






















П1 П2 Π  О1 О2 Ο  Ο⋅Π=f  εв εs 




















































































































































10 Плита после этапа 9 была разгружена 
 
qpк = 1310 кг/м²; qfк = 593 кг/м²;  
fк = 14,8 мм; fдл/fпр = 0,99; fдоп = 16,3 мм;  
qкcrc = 692 кг/м²; акcrc = 0,25 мм. 
Таблица 7 
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Продолжение табл. 7 

































































































9 1616 61,37 53,55 57,46 9,26 7,56 8,50 48,96 - - 
 
10 Плита после этапа 9 была разгружена 
 
На основании анализа выполненных экспериментов можно сде-
лать следующие выводы. 
Испытания предварительно напряженных плит перекрытия дли-
ной 6,3 м из кералитобетона на карбонатном песке показали, что они 
удовлетворяют требованиям соответствующих норм в отношении их 
прочности, трещиностойкости и деформативности. 
Катковременные испытания предварительно напряженных мно-
гопустотных плит перекрытия п 63.15-8Ат-Vл опытные значения про-
гибов ниже нормативных на 30%, ширина раскрытия трещин состави-
ла 0,05-0,1 мм, что меньше aкcrc = 0,25 мм. 
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